Planos hidrosanitarios y contra incendios del edificio residencial Tatika

Diana Carolina Alarcon Duran

Director

Homer Armando Buelvas Moya

MSc. En Gerencia y Evaluacion de Proyectos

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenieria Fisicomecanicas

Escuela de Ingenieria Civil

Ingenieria Civil

Bucaramanga

2022



Lista de Figuras

Figura 1 Disefio de red contra incendio del sétano 2 del edificio residencial Tatika....... 3
Figura 2 Disefio de red contra incendio del sétano 1 del edificio residencial Tatika....... 4
Figura 3 Disefio de red contra incendio del piso 1 del edificio residencial Tatika........... 4

Figura 4 Disefio de red contra incendio, piso 2 al 19 del edificio residencial Tatika....... 5

Figura 5 Disefio de red hidrosanitaria del s6tano 2 del edificio residencial Tatika.......... 6
Figura 6 Disefio de red hidrosanitaria del s6tano 1 del edificio residencial Tatika.......... 7
Figura 7 Disefio de red hidrosanitaria del piso 1 del edificio residencial Tatika ............. 7
Figura 8 Disefio de red hidrosanitaria del piso 2 del edificio residencial Tatika ............. 8

Figura 9 Disefio de red hidrosanitaria del piso 3 al 19 del edificio residencial Tatika .... 8

Figura 10 Disefio de red hidrosanitaria, cubierta del edificio residencial Tatika............. 9



\

PLANOS DE REDES

Planos de redes contra incendios

Los siguientes planos representan el disefio de una red contra incendio del edificio
residencial Tatika, el cual incluye un sistema de rociadores, gabinetes tipo I, valvulas, y

tanque de almacenamiento.

Figura 1

Disefio de red contra incendio del sétano 2 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes contra incendio

del s6tano 2 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.
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Figura 2

Disefio de red contra incendio del sétano 1 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes contra incendio

del s6tano 1 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.

Figura 3

Disefio de red contra incendio del piso 1 del edificio residencial Tatika
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PLANOS DE REDES
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes contra incendio

del piso 1 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.

Figura 4

Disefio de red contra incendio, piso 2 al 19 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes contra incendio

del piso 2 al 19 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.

Planos de redes hidrosanitarias

En el caso de la red hidrosanitaria, se presentan los siguientes planos del edificio
residencial Tatika, en ellos se muestra detalladamente la ubicacion del sistema de redes

de aguas negras y aguas lluvias de todos los niveles de la edifiacion.
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Figura 5

Disefio de red hidrosanitaria de s6tano 2 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes hidrosanitarias

del s6tano 2 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.
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PLANOS DE REDES

Figura 6 Y

Disefio de red hidrosanitaria del s6tano 1 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes hidrosanitarias

del s6tano 1 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.

Figura7

Disefio de red hidrosanitaria del piso 1 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes hidrosanitarias

del piso 1 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.
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Figura 8

Disefo de red hidrosanitaria del piso 2 del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes hidrosanitarias

del piso 2 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.

Figura 9

Disefio de red hidrosanitaria del piso 3 al 19 del edificio residencial Tatika

Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes hidrosanitarias

del piso 3 al 19 de la torre 2 del edifico residencial Tatika.
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Figura 10

Disefio de red hidrosanitaria, cubierta del edificio residencial Tatika
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Nota. El grafico muestra como se encuentra disefiado el sistema de redes hidrosanitarias

de la cubierta de la torre 2 del edifico residencial Tatika.



