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GRUPO  1  = PISO 1; AULA 101 Z1   ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO  2  = PISO 1; AULA 101 Z2 ; L1(4UN)  = 4UN  

GRUPO  3  = PISO 1; AULA 101 Z3 ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO  4  = PISO 1; AULA 102 Z1 ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO  5  = PISO 1; AULA 102 Z2 ; L1(4UN)  = 4UN  

GRUPO  6  = PISO 1; AULA 102 Z3 ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO  7  = PISO 1; AULA 103 Z1  ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO  8  = PISO 1; AULA 103 Z2 ; L1(4UN)  = 4UN  

GRUPO  9  = PISO 1; AULA 103 Z3 ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO 10  = PISO 1; LOC 104  Z1  ; L2(6UN)  = 6UN  

GRUPO 11  = PISO 1; LOC 104  Z2  ; L2(5UN)  = 5UN  

GRUPO 12  = PISO 1; LOC 105       ; L2(2UN)  = 2UN  

GRUPO 13  = PISO 1; LOC 106       ; L2(2UN)  = 2UN  

GRUPO 14  = PISO 1; LOC 107       ; L2(4UN)  = 4UN  

GRUPO 15  = RESERVA                        

GRUPO 16  = RESERVA                         

TOTAL = 43 UNIDADES         

X12

GRUPO  1  = PISO 1; AULA 108 Z1 ; L1(2UN)   = 2UN  

GRUPO  2  = PISO 1; AULA 108 Z2 ; L1(4UN)   = 4UN  

GRUPO  3  = PISO 1; AULA 108 Z3 ; L1(2UN)   = 2UN  

GRUPO  4  = PISO 1; AULA 109 Z1 ; L1(2UN)   = 2UN  

GRUPO  5  = PISO 1; AULA 109 Z2 ; L1(4UN)   = 4UN  

GRUPO  6  = PISO 1; AULA 109 Z3 ; L1(2UN)   = 2UN  

GRUPO  7  = PISO 1; AULA 110 Z1 ; L1(2UN)   = 2UN  

GRUPO  8  = PISO 1; AULA 110 Z2 ; L1(4UN)   = 4UN  

GRUPO  9  = PISO 1; AULA 110 Z3 ; L1(2UN)   = 2UN  

GRUPO 10  = PISO 1; LOC 111        ; L2(2UN)   = 2UN  

GRUPO 11  = PISO 1; LOC 112        ; L2(2UN)   = 2UN  

GRUPO 12  = PISO 1; LOC 113        ; L2(3UN)   = 3UN  

GRUPO 13  = PISO 1; LOC 100     ; L3(16UN)  = 16UN  

GRUPO 14  =  RESERVA                           

GRUPO 15  =  RESERVA                           

GRUPO 16  =  RESERVA               

TOTAL = 47 UNIDADES       
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GRUPO 1  = PISO 2; AULA 201 Z1      ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 2  = PISO 2; AULA 201 Z2     ; L1(4UN) = 4UN

GRUPO 3  = PISO 2; AULA 201 Z3     ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 4  = PISO 2; AULA 202 Z1     ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 5  = PISO 2; AULA 202 Z2    ; L1(4UN) = 4UN

GRUPO 6  = PISO 2; AULA 202 Z3    ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 7  = PISO 2; LOCAL 203 Z1   ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 8  = PISO 2; LOCAL 203 Z2  ; L1(4UN) = 4UN

GRUPO 9  = PISO 2; LOCAL 203 Z3  ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 10 = PISO 2; LOCAL 203 Z4   ; L1(1UN) = 1UN

GRUPO 11 = PISO 2; LOCAL 204 Z1  ; L2(6UN) = 6UN

GRUPO 12 = PISO 2; LOCAL 204 Z2; L2(5UN) = 5UN

GRUPO 13 = PISO 2; LOCAL 205      ; L2(2UN) = 2UN

GRUPO 14 = PISO 2; LOCAL 206      ; L2(2UN) = 2UN

GRUPO 15 = PISO 2; LOCAL 207      ; L2(4UN) = 4UN                     

GRUPO 16  = RESERVA                        

TOTAL = 44  UNIDADES         

X12

GRUPO 1 = PISO 2; AULA 208 Z1  ; L1(3UN) = 3UN

GRUPO 2 = PISO 2; AULA 208 Z2 ; L1(3UN) = 3UN

GRUPO 3 = PISO 2; AULA 208 Z3 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 4 = PISO 2; AULA 208 Z4 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 5 = PISO 2; AULA 208 Z5 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 6 = PISO 2; AULA 209 Z1  ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 7 = PISO 2; AULA 209 Z2 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 8 = PISO 2; AULA 209 Z3 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 9 = PISO 2; AULA 210 Z1  ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 10 = PISO 2; AULA 210 Z2; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 11 = PISO 2; AULA 210 Z3 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 12 = PISO 2; AULA 211 Z1  ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 13 = PISO 2; AULA 211 Z2 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 14 = PISO 2; AULA 211 Z3 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 15 = PISO 2; AULA 212   ; L1(19UN) = 19UN                         

GRUPO 16  =  RESERVA               

TOTAL = 49 UNIDADES       

X3

PISO 2

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

24

NET

Y Z G 24 Y Z G

+ -

DIN-DLI

24

NET

Y Z G 24 Y Z G

+ -

DIN-DLI

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

24

Y

Z

G N

E

T24

Y

Z

G

HZ2-KPCN-B (KEYPADS)

24

Y

Z

G

N

E

T

SHLD

GLS-OIR-C-CN

GRUPO 1  = PISO 3; LOCAL 307      ; L2(2UN) = 2UN

GRUPO 2  = PISO 3; LOCAL 308 Z1 ; L2(2UN) = 2UN

GRUPO 3  = PISO 3; LOCAL 308 Z2; L2(5UN) = 5UN

GRUPO 4  = PISO 3; LOCAL 309 Z1 ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 5  = PISO 3; LOCAL 309 Z2  ; L1(1UN) = 1UN

GRUPO 6  = PISO 3; LOCAL 310        ; L1(1UN) = 1UN

GRUPO 7  = PISO 3; LOCAL 311         ; L1(1UN) = 1UN

GRUPO 8  = PISO 3; LOCAL 312       ; L1(3UN) = 3UN

GRUPO 9  = PISO 3; LOCAL 311         ; L1(1UN) = 1UN  

GRUPO 10 = PISO 3; LOCAL 312        ; L1(1UN) = 1UN  

GRUPO 11 = PISO 3; LOCAL 313         ; L1(1UN) = 1UN  

GRUPO 12 = PISO 3; LOCAL 314        ; L1(1UN) = 1UN  

GRUPO 13 = PISO 3; LOCAL 315        ; L1(1UN) = 1UN  

GRUPO 14  =  PISO 3; LOCAL 316     ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 15  = RESERVA

GRUPO 16  = RESERVA

TOTAL = 23 UNIDADES

X30

GRUPO 1  = PISO 3; LOCAL 317      ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 2  = PISO 3; LOCAL 318     ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 3  = PISO 3; LOCAL 319     ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 4  = PISO 3; LOCAL 320    ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 5  = PISO 3; LOCAL 321     ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 6  = PISO 3; LOCAL 322    ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 7  = PISO 3; LOCAL 323    ; L1(1UN)  = 1UN  

GRUPO 8  = PISO 3; LOCAL 324  ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO 9  = PISO 3; LOCAL 325  ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO 10 = PISO 3; LOCAL 326  ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO 11 = PISO 3; LOCAL 327   ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO 12 = PISO 3; LOCAL 328  ; L1(2UN)  = 2UN  

GRUPO 13 = PISO 3; LOCAL 329; L3(15UN) = 15UN  

GRUPO 14 = PISO 3; LOCAL 330 ; L3(11UN) = 11UN 

GRUPO 15  = RESERVA

GRUPO 16  = RESERVA

TOTAL = 43 UNIDADES

X6

PISO 3

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

Cresnet

24

NET

Y Z G 24 Y Z G

DIN-PWS60

24 Y Z G

Fase

Neutro

Tierra

Cresnet

Cresnet

24

NET

Y Z G 24 Y Z G

+ -

DIN-DLI

GRUPO 1  = PISO 3; AULA 301 A1        ; L1(1UN) = 1UN

GRUPO 2  = PISO 3; AULA 301 A2       ; L1(1UN) = 1UN

GRUPO 3  = PISO 3; AULA 301 Z1       ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 4  = PISO 3; AULA 301 Z2     ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 5  = PISO 3; AULA 301 Z3     ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 6  = PISO 3; AULA 302 Z1     ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 7  = PISO 3; AULA 302 Z2     ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 8  = PISO 3; AULA 302 Z3    ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 9  = PISO 3; AULA 303 Z1 ;     L1(2UN) = 2UN

GRUPO 10 = PISO 3; AULA 303 Z2    ; L1(2UN) = 2UN

GRUPO 11 = PISO 3; AULA 304          ; L1(3UN) = 3UN

GRUPO 12 = PISO 3; AULA 30           ; L1(3UN) = 3UN

GRUPO 13 = PISO 3; LOCAL 306 Z1 ; L2(2UN) = 2UN

GRUPO 14 = PISO 3; LOCAL 306 Z2; L2(5UN) = 5UN

GRUPO 15  = RESERVA

GRUPO 16  = RESERVA

TOTAL = 31 UNIDADES    
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